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1.      INSTALACJA WOD.KAN.: 

 

 

1.1    Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót wewnętrznych instalacji: wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji c.w.u. oraz 
kanalizacji sanitarnej dla budynku zaplecza sportowego klubu Andrespolia 
położonego w Wiśniowej Górze, ul. Czajewskiego 8 dz. nr 1/2 obr. Wiśniowa Góra.  

 

1.2    Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej podstawowych robót budowlanych stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentacje projektową i odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 
wprowadzać do niniejszych wymagań ogólnych zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu  
i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
 

1.3    Zakres robót 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów wewnętrznej 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody oraz 
instalacji p-poż. Do niezbędnych robót z tym związanych zaliczamy: 

• wykonanie harmonogramu robót; 

• zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie  
z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy); 

• wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur niskoszumowych 
warstwowych PP w zakresie średnic od 50 do 110; 

• wykonanie wewnętrznej podpodłogowej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur 
HDPE w zakresie średnic od Ø75 do 160; 

• wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody z rur tworzywowych 
typu PE-Xb/Al./PE-HD łączone zaciskowo (aksjalnie) na kształtkach z 
tworzywa PPSU oraz mosiężnych i brązowych; 

• podłączenie przyborów do instalacji kanalizacyjnej i wodnej; 

• wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U o średnicy 
160; 

• wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej z rur DN 32 PE100 SDR11 
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2.      Wymagania ogólne 

 

2.1     Określenia podstawowe 

 
Instalacja kanalizacyjna – zespól powiązanych ze sobą elementów służących do 
odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci 
kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika; 
Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem 
spustowym lub przewodem odpływowym; 
Przewód spustowy – przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść 
kanalizacyjnych rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego; 
Przewód odpływowy – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 
podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika; 
Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 
zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia; 
Instalacja ciepłej wody – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania 
i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze 
(lokalnie z podgrzewacza elektrycznych pojemnościowego), 
 

2.2    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST, poleceniami nadzoru autorskiego  
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
Wykonanie instalacji kanalizacyjnej winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość 
wykonania.  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni 
dokładnie zaznajomić się z całością dokumentacji technicznej.  Z uwagi na charakter 
budynku oraz fakt iż jest to budynek istniejący wymagający całościowego demontażu 
istniejących instalacji Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji 
lokalnej Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji, należy wyjaśnić 
z autorami opracowania przed przystąpieniem do robót. Odstępstwa od projektu 
mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – przez 
inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji i nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza być zaakceptowane przez 
projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz 
obowiązującymi normami i instrukcjami producentów. 
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2.3    Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne  
z dokumentacja projektowa i ST. 

Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wpływ na niezadowalająca jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

2.4    Dokumentacja robót 

Dokumentację robót stanowią: 
a) korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych  

i finansowych na budowie 
b) protokoły prób i badań, 
c) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 
d) dokumentacja powykonawcza, 
e) dokumenty rozliczenia finansowego robót. 

 

2.5    Materiały 

Wszystkie materiały zakupione muszą być u renomowanych producentów, 
gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiały 
muszą być fabrycznie nowe lecz nie mogą być prototypami. Materiały muszą 
spełniać wymogi określone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 
2016 oraz z 2004 r. Nr 6). Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, 
stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 
 

2.6    Odbiory 

Należy wyszczególnić trzy rodzaje odbioru, wynikające z technologii  
i organizacji prowadzenia budowy, są to: 

• odbiory międzyoperacyjne 

• odbiory częściowe, 

• odbiór końcowy. 
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Z czynności odbiorowych powinien być sporządzony protokół, podpisany 
przez wszystkich członków komisji. 
 

3.      Instalacja, kanalizacji sanitarnej, ciepłej i zimnej wody 
użytkowej. 

 

3.1    Opis przyjętych rozwiązań. 

Woda zimna dla celów sanitarnych do budynku doprowadzana będzie 
istniejącym przyłączem PE 50x6,5. 

Woda będzie doprowadzona do punktów czerpalnych instalacją wewnętrzną 
wykonaną z rur warstwowych z tworzywa sztucznego. 

Zabezpieczenie antyskażeniowe będzie zrealizowane poprzez projektowany 
zawór antyskażeniowy klasy EA DN 20 za wodomierzem głównym  umieszczony w 
pomieszczeniu technicznym. Zawory czerpalne ze złączką do węża w 
pomieszczeniach sanitarnych wyposażone będą w zawory antyskażeniowe klasy HA.
 Ciepła woda przygotowywana będzie w podgrzewaczu pojemnościowym o 
objętości 500 dm3 wyposażonym w wężownicę wodną oraz grzałki elektryczne. 

Główne rozprowadzenia instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz 
podejścia pod przybory od pionów wykonać z rur wielowarstwowych  z wkładką 
aluminiową PE-RT/AL./PE-RT łączonych poprzez kształtki zaciskane. 

Ciepła woda dla części pomieszczeń przygotowana będzie w 
pojemnościowym podgrzewaczu z wężownicą wodną zasilaną. Podgrzewacz 
emaliowany o pojemności 500 dm3 wyposażony w anodą magnezową, wężownicę 
wodną, grzałki elektryczne, izolacja z pianki PUR z płaszczem sztywnym. 

Dla zapewnienia natychmiastowego dostarczenia ciepłej wody użytkowej 
zaprojektowano układ instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Instalację cyrkulacji 
należy zrównoważyć termicznie i hydraulicznie. W tym celu dobrano zawory 
termostatyczne z funkcją dezynfekcji termicznej. Instalacja zaworów pozwoli na 
właściwą i bezawaryjną pracę układu ciepłej wody użytkowej. 

Zaprojektowana instalacja wody powinna okresowo podlegać procesowi 
przegrzewu do 70oC. 

Ścieki z budynku istniejącego odprowadzane do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej będą ściekami bytowo gospodarczymi.  

Poziomy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jako prowadzone pod 
podłogowo z rur PVC. Piony odpowietrzające wyprowadzone zostaną ponad dach i 
zakończone wywiewkami. Stosować wywiewki z PVC – Ø 110. Dokonać starannej 
obróbki dachu w miejscu wyprowadzenia wywiewki. Podejścia pod przybory 
prowadzić ze spadkiem min. 2%. 

 
 

3.2    Materiały 

 

3.2.1. Rury 

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PCV. Rury i 
kształtki powinny charakteryzować się odpornością termiczna na przepływające 
ścieki przy przepływie ciągłym do 60 ˚C, a w przepływie chwilowym do 70 ˚C.  
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Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz  
i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozja lub 
uszkodzeniami. Montowane kształtki i osprzęt (kolana, trójniki, czwórniki, czyszczaki, 
rury wywiewne PCV) musza być tego samego producenta co rury. 

Instalację wody ziemnej, ciepłej oraz cyrkulacji zaprojektowano z przewodów z 
tworzywa sztucznego łączone zaciskowo na kształtkach z tworzywa PPSU oraz 
mosiężnych i brązowych bez dodatkowych pierścieni zaciskowych.  
 
3.2.2. Urządzenia i przybory sanitarne 

Przybory sanitarne przewidziane do wbudowania : 
 

• Umywalki pojedyncze;  

• Zlewozmywaki jednokomorowe z blachy nierdzewnej; 

• Miski ustępowe mocowane w zabudowie wiszącej; 

• Stelaże podtynkowe. 
 
 
3.2.3. Armatura 

 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinająca oraz armaturę 

czerpalną typową. Gwarancja winna wynosić minimum 5 lat na wszystkie elementy 
armatury. 

 
 

3.3    Składowanie 

 

3.3.1. Rury  

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi 
działaniami promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 30 ˚C i opadami 
atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC, PE i PP nie wolno nakrywać 
uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być 
składowane w osobnych stosach, a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej ściance 
winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładkach  
i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. 
Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich 
deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można 
dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur  
w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur 
sfazować. Rury żeliwne powinny być ułożone w stosach na przemian kielichami 
kołnierzami. Warstwy rur należy przedzielić listwami drewnianymi, przy czym listwy te 
powinny być grubsze od wystających części. Rury stalowe można przechowywać  
w wiązkach lub luzem. Rury o średnicach poniżej 30 mm tylko w wiązkach. 
 
3.3.2. Kształtki  

Kształtki i inne materiały (uszczelki, itp.) powinny być składowane w sposób 
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uporządkowany. Należy je przechowywać w kartonach. Należy je chronić przed 
wilgocią i przechowywać pod dachem do czasu rozpakowania. 
 
3.3.3. Przybory sanitarne 

Przybory sanitarne należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach 
producenta w sposób uporządkowany. Należy je chronić przed wilgocią  
i przechowywać pod dachem do czasu rozpakowania. 

 

3.4    Sprzęt 

Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy (uzależniony od potrzeb  
i przyjętej technologii robót) : 

• samochód dostawczy do 0,9 t 

• samochód skrzyniowy do 5 t 

• sprzęt do montażu i demontażu  rur, urządzeń sanitarnych itp 

• narzędzia podstawowe 
Sprzęt przeznaczony do prac demontażowych, montażowych i środki 

transportu muszą być w pełni sprawne, dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. Sprzęt winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

3.5    Transport 

 
3.5.1. Rury  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego  
z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na 
wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury 
załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Z uwagi na 
specyficzne właściwości rur należy przy transporcie zachowywać następujące 
wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, 
przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy 
temperaturach ujemnych, 

• uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, na platformie samochodu rury 
powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych  
o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych 
prostopadle do osi. 

Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 
łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, przy załadowaniu rur nie 
można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, przy długościach większych niż 
długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1m. Kształtki 
kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności.  
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3.5.2. Przybory sanitarne i urządzenia 

Przybory sanitarne i urządzenia wozić tylko w oryginalnych opakowaniach. 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu,  
z zachowaniem obowiązujących przepisów transportowych. W czasie transportu 
należy rury układać na równej powierzchni z zachowaniem odpowiednich odstępów  
i podkładek. 

Przybory transportowane luzem musi być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewłaściwym 
zabezpieczeniem. Małe elementy jak syfony, wpusty, wywiewki itp. muszą być 
pakowane w skrzynie, kartony lub pojemniki. 
 
 
 

4.       Wykonanie robót 

 

4.1    Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
wewnętrzne instalacje w omawianym budynku.  

Całość robót związanych z budowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 
wykonać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL: Zeszyt 7 - 
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” (wyd. lipiec 
2003r.), Zeszyt 12 – „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 
kanalizacyjnych” oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami i instrukcjami wykonania instalacji z rur wydanych przez producentów rur 
użytych do montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 

4.2    Roboty przygotowawcze 

Kierownik robót sanitarnych powinien wytyczyć projektowaną oś przewodów  
i zaznaczyć ją na posadzce i ścianach. Osie te należy wyznaczyć w sposób trwały  
i widoczny. 
 

4.3    Roboty montażowe dla wewnętrznej instalacji wody użytkowej  

 

4.3.1. Montaż przewodów 

Montaż rurociągów z rur należy wykonywać ściśle wg wytycznych producenta. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy 
sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i 
inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
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– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Przechodząc przez istniejące ściany żelbetowe stosowanie tulei nie jest wymagane. 
Wolna przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 
jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od 
grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich obejm 
zabezpieczających. Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy 
czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Układanie , montaż i polaczenia rur z tworzywa sztucznego zgodnie z instrukcja 
producenta. 
 
4.3.2. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami 
producenta i dostawcy. 

 
4.3.3. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji 
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 
szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół 

 
4.3.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny 
być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. Stosować otuliny do instalacji podtynkowych, rury 
prowadzone na wierzchu w płaszczu ochronnym PCV. 
 

4.4    Roboty montażowe dla instalacji kanalizacji  

 

4.4.1. Cięcie rur kanalizacyjnych  

Rurę należy dokładnie oczyścić, jeżeli jest przycinana na placu budowy  
a potem wyznaczyć miejsce przycięcia. Cięcie wykonywać piłą o drobnych zębach. 
Należy zachować kąt prosty cięcia. Aby to osiągnąć należy korzystać ze skrzynki 
uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. Przed wykonaniem połączenia przecięty 
bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i zukosować po kątem 15° za pomocą 
pilnika. Nie należy przycinać kształtek. 
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4.4.2. Łączenie rur i kształtek 

Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem 
poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. 
Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość 
około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. 

 
 
4.4.3. Prowadzenie przewodów 

Prowadzenie instalacji kanalizacyjnych powinno być zgodne z zaleceniami 
norm PN-81/B-10700/01 i PN-EN 12056. Materiały użyte do budowy przewodów 
powinny być zgodne z projektem technicznym. Rury należy układać zawsze 
kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Rury można układać przy 
temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przewody powinno się prowadzić przez 
pomieszczenia o temperaturze powyższej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny 
być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody gazu i centralnego 
ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów 
kanalizacji od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m mierząc od wierzchu 
rury. W przypadku, gdy odległość jest mniejsza, należy zastosować izolacje 
termiczną. Izolację termiczną należy zastosować również wtedy, gdy działanie 
dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki 
przewodu powyżej +45 °C. Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po 
ścianach i w bruzdach, pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego 
swobodne wydłużenia rurociągów. Bezpośrednie zamurowanie przewodów na stałe 
w ścianach lub stropach jest niedopuszczalne. W przypadku prowadzenia  
w bruzdach przewodów z PVC lub PP powierzchnia tych przewodów powinna być 
zabezpieczona tubami lub matami izolacyjnymi, a odległość pomiędzy ścianką 
bruzdy lub kanału, a powierzchnią rury nie powinna być mniejsza niż 0.1 m. Bruzdy i 
kanały powinny być zakryte po przeprowadzeniu prób szczelności.  
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, 
pomiędzy ścianką rury a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być 
pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan 
plastyczny. Przejścia przez stropy przewodów z wymagają zastosowania opasek 
ogniochronnych o klasie odporności ogniowej przegrody. Odgałęzienia przewodów 
odpływowych (poziomów) powinny być wykonywane za pomocą trójników lub 
czwórników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°C. Dopuszczalne odchylenie od 
pionu przewodu mierzone na wysokości jednej kondygnacji budynku może wynosić 
±10 mm. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą 
uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 
zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie przewodów od przegród 
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów po przewodach. 
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 
uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych 
(pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe 
zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i dodatkowo co najmniej jedno 
mocowanie przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowań przesuwnych powinna 
zabezpieczać przed dociskiem rurociągu. Wszystkie elementy przewodów 
spustowych powinny być mocowane niezależnie. Poziome przewody z PVC i PP 
łączone za pomocą pierścienia gumowego (typ P) powinny mieć zamocowany 
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przynajmniej co drugi element (kształtkę). Maksymalne rozstawy uchwytów dla 
przewodów poziomych wynoszą: 

• dla rur z PCW i PP o średnicy od 50 do 110 mm - 1,0 m, 

• dla rur z PCW i PP o średnicy powyżej 110 mm - 1,25 m, 

• dla rur z pozostałych materiałów - 2,0 m. 
Dopuszczalne odchylenie od spadku przewodów poziomych założonego w projekcie 
technicznym wynosi +10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają  
z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem 
spustowym (pionem) i zasady osiowego montażu elementów przewodów. Rury 
należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do 
spadku kanału. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać 
rewizje (czyszczaki). 
 
4.4.4. Badanie szczelności 

Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltracje i infiltracje wykonać 
zgodnie z PN- 92/B-10735. Badania szczelności powinny być wykonane przed 
zakryciem rurociągów. Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji 
wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez 
nie wody. Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki 
sprawdza sie na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu woda instalacji 
powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 
 
4.4.5. Przybory sanitarne 

Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) 
wbudowane w przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem. Przybory 
sanitarne powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu 
utrzymania ich w czystości oraz konserwacji tub wymiany przyborów, syfonów  
i podejść kanalizacyjnych. Niezabudowane w szafkach umywalki powinny być 
przymocowane do ścian w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe 
użytkowanie przyborów.  
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5.      Kontrola jakości robót 

 
Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują 

odpowiednie  normy oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu 
branży instalacyjnej.  

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak również przestrzegania, 
obowiązujących i aktualnych na dzień realizacji norm i przepisów obejmujących 
wykonywany zakres robót. Nieobowiązujące normy mogą służyć w celach 
poglądowych jako np. poradnik. Wymaganą projektem oraz obowiązującymi 
przepisami jakość wykonania instalacji grzewczej powinien zapewnić wykonawca 
przez stosowanie właściwych materiałów , metod wytwarzania i montażu oraz 
nadzoru technicznego i kontroli .Wymaganie to dotyczy również działalności 
projektowej wykonawcy. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być 
otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego  
w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 

 

5.1    Badania odbiorcze wewnętrznej instalacji wody 

Badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia  
w instalacji do wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji.  
W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić 
wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) 
obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują 
przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bar, przystępuje się do 
badania głównego. Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości 
ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne 
zostało zakończone wynikiem pozytywnym - brak przecieków i roszenia oraz spadek 
ciśnienia nie większy niż 0,2 bar - to uznaje się, że instalacja wodociągowa została 
wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania 
uzupełniające przez producenta przewodów. Wartość ciśnienia próbnego należy 
przyjąć zgodnie z WTWiO. Badanie szczelności instalacji możemy również 
przeprowadzić sprężonym powietrzem Warunkiem uznania wyników badania 
sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciśnienia na manometrze 
podczas badania. 

 

5.2    Badania odbiorcze wewnętrznej instalacji kanalizacji  

Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona  
w czasie wszystkich faz robót zgodne z wymogami normy PN-81/B-10700/00. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  
 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

a) zgodność zastosowanych materiałów i wyrobów gotowych z dokumentacją 
techniczną, normami, (sprawdzenie certyfikatów, atestów, zaświadczeń, itp.) 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
INSTALACJI SANITARNYCH 

15 

 

b) jakość wykonania robót montażowych, ze szczególnym uwzględnieniem: 

• usytuowania, spadków, połączeń, kompensacji i mocowania przewodów, 

• przejść przewodów przez przegrody budowlane, 

• odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych 

• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między 
podporami, prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych. 

 

6.      Obmiar robót 

 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru 

powykonawczego instalacji. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach  
i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu w tym np.: 

• długość przewodu należy mierzyć w metrach wzdłuż jego osi bez odliczania 
kształtek, 

• pozostałe elementy i urządzenia instalacji oblicza się w sztukach lub 
kompletach 
 

7.      Odbiór robót 

 

7.1    Ogólne zasady odbioru robót 

 
Odbiór robót dzielimy na: 

• techniczny częściowy 

• techniczny końcowy 
Roboty można uznać za wykonane prawidłowo jeżeli zgodne są z dokumentacją, 
niniejszą specyfikacją techniczną, wykonane zostały zgodnie z wymogami Inspektora 
Nadzoru i jeżeli wszystkie przeprowadzone badania i pomiary są dodatnie. 
 

7.2    Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 
poprzedzających. Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 

• wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie 
 i wymiary otworu; 

• wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność 
kierunku bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem; 

• wykonaniem kanałów dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji 

 

7.3    Odbiór techniczny - częściowy  

Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych 
elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 
bruzdach, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których 
sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 
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(technicznego). Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla 
odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 

• sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 
budowy, 

• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym 
i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację 
odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy 
załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego 
wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru częściowego. 
 

7.4    Odbiór techniczny - końcowy  

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego 
po spełnieniu następujących warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• atesty, certyfikaty i zaświadczenia, 

• obmiary powykonawcze, 
W ramach odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 

• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych; 

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 

Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru 
technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 
należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
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8.      Podstawa płatności 

 
Cena wykonanej i odebranej instalacji powinny obejmować: 

• oznakowanie robót, 

• dostawę materiałów, 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• przygotowanie podłoża, 

• montaż przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych i urządzeń na ścianach, 

• montaż przyborów sanitarnych i podłączenie ich do przewodów kanalizacji  
i wodociągowych. 
 

9.      Przepisy związane 

 
• PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

• PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe 
wymagania. 

• PN-EN 1401-09:1999 – Rury ze ścianką lita PVC i kształtki PVC 

• PN-80/89205 – Rury PVC 

• PN-EN 12056-2 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. 
Część 2: kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia. 

• PN-81/B-10700/04 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej poli(chlorku 
winylu) i polietylenu” 

• PN-EN 12056-5 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. 
Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

• PN-81/B-10700.01 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

• PN-81/B-10700/02 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
stalowych ocynkowanych” 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje 

• sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001. 

• - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 
Warszawa 1994 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) z póź. zmianami 
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10.      Przedmiot zamówienia i zakres robót budowlanych 

 

10.1    Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót wewnętrznych instalacji: centralnego ogrzewania i wspomagającej 
wentylacji wyciągowej.  

 

10.2    Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej podstawowych robót budowlanych stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentacje projektowa i odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 
wprowadzać do niniejszych wymagań ogólnych zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu  
i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
 

10.3    Zakres robót 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów instalacji 
centralnego ogrzewania. Do niezbędnych robót z tym związanych zaliczamy: 

• wykonanie harmonogramu robót; 

• zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie  
z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy); 

• wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z rur tworzywowych typu 
PE-Xb/Al./PE-HD; 

• wykonanie centrali cieplnej z zewnętrznymi powietrznymi pompami ciepła; 

• połączenie pomp z centralą rurami preizolowanymi. 
 

11.      Wymagania ogólne 

 

11.1     Określenia podstawowe 

W dokumentacji projektowej nie występują określenia wymagające 
zdefiniowania, gdyż ich określenia można znaleźć w literaturze fachowej. 

 

11.2    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST, poleceniami nadzoru autorskiego  
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
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Wykonanie instalacji c.o winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość 
wykonania.  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni 
dokładnie zaznajomić sie z całością dokumentacji technicznej. Z uwagi na charakter 
budynku oraz fakt iż jest to budynek istniejący wymagający całościowego demontażu 
istniejących instalacji Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji 
lokalnej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji, należy wyjaśnić 
z autorami opracowania przed przystąpieniem do robót. Odstępstwa od projektu 
mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – przez 
inne materiały lub elementy o nie gorszej charakterystyce i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji i nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza być zaakceptowane przez 
projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru . Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz 
obowiązującymi normami i instrukcjami producentów. 

 

11.3    Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne  
z dokumentacja projektowa i ST. 

Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wpływ na niezadowalająca jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

11.4    Dokumentacja robót 

Dokumentację robót stanowią: 
f) korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych  

i finansowych na budowie 
g) protokoły prób i badań, 
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h) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 
i) dokumentacja powykonawcza, 
j) dokumenty rozliczenia finansowego robót. 

 

11.5    Materiały 

Wszystkie materiały zakupione muszą być u renomowanych producentów, 
gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiały 
muszą być fabrycznie nowe lecz nie mogą być prototypami. Materiały muszą 
spełniać wymogi określone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 
2016 oraz z 2004 r. Nr 6). Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, 
stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 
 

11.6    Odbiory 

Należy wyszczególnić dwa rodzaje odbioru, wynikające z technologii  
i organizacji prowadzenia budowy, są to:  

• próba ciśnieniowa na zimno  

• próba ciśnieniowa na gorąco 
Z czynności odbiorowych powinien być sporządzony protokół, podpisany 

przez wszystkich członków komisji. 
 

12.      Instalacja centralnego ogrzewania  

 

12.1    Opis przyjętych rozwiązań. 

Zgodnie z wytycznymi inwestora, zaprojektowano instalację ogrzewania 
płaszczynowego zasilaną z powietrznych sprężarkowych pomp ciepła. 

 

12.2    Materiały 

12.2.1. Rury 

Wszystkie materiały zakupione muszą być u renomowanych producentów, 
posiadających atesty na swoje wyroby, gwarantujących najwyższą jakość. (głównie 
atest PZH) Materiały muszą być fabrycznie nowe, przetestowane (niedopuszczalne 
jest stosowanie materiałów w fazie prób i jako prototypy). Producenci rur powinni 
legitymować się ważnym świadectwem wewnętrznej kontroli jakości wytwarzania np. 
certyfikat ISO. Systemy uszczelniające powinny gwarantować zachowanie 
szczelności połączeń. Kształtki powinny być wykonane w klasie sztywności nie 
niższej jak rury i pochodzić od tego samego producenta.  

Do budowy instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych posiadających atesty na swoje wyroby wydane przez 
odpowiednie Instytuty badawcze.  Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca 
musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Materiały muszą spełniać wymogi 
określone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy 
- Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 
6). 
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Instalację projektuje się z przewodów wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-RT. Do 
łączenia rur stosuje się aksjalną technikę zaciskowych tulei łączących - połączenia 
bez użycia o-ringów, łączniki z mosiądzu, brązu oraz z tworzywa PPSU, piony c.o. i 
odcinki gałązek grzejnikowych prowadzone w bruzdach ściennych, rozprowadzenie 
poziome prowadzone pod posadzkowo, 

 
 

12.2.2. Armatura i urządzenia 

Armatura i urządzenia przewidziane do wbudowania : 
 

• Rozdzielacze, regulatory pokojowe oraz moduły sterujące i czujniki 
ogrzewania podłogowego,  

• Przewody z rur tworzywowych przyłączy i wężownic ogrzewania 
płaszczyznowego 

• zawory kulowe odcinające, 

• zawory odpowietrzające 

• zawory odcinające  

• pompy ciepła powietrzne sprężarkowe, 

• armatura regulacyjna, 

• pompy obiegowe i cyrkulacyjne elektroniczne. 
 
 

12.3    Sprzęt 

Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy (uzależniony od potrzeb  
i przyjętej technologii robót) : 

• samochód dostawczy do 0,9 t 

• samochód skrzyniowy do 5 t 

• sprzęt do montażu grzejników. 

• narzędzia podstawowe (wiertarki, szlifierki, spawarki itp.) 
Sprzęt przeznaczony do prac montażowych i środki transportu muszą być w 

pełni sprawne, dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz 
wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzęt winien 
być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Pracownicy powinny być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: kaski, 
odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne. 
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12.4    Transport 

 
12.4.1. Armatura i urządzenia 

Grzejniki i armatura powinny być transportowane w oryginalnych 
opakowaniach producenta. 
 

13.       Wykonanie robót 

 

13.1    Wymagania ogólne 

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem przy spełnieniu we 
właściwym zakresie wymagań przepisów techniczno– budowlanych , zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej co umożliwi jej prawidłowe funkcjonowanie. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana 
instalacja c.o. Całość robót wykonać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi 
COBRTI INSTAL: Zeszyt 6 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych” (wyd. lipiec 2003r.), Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami. 

 

13.2    Roboty montażowe instalacji c.o. 

 

13.2.1. Montaż przewodów 

Instalacja c.o. w budynku powinna być wykonana zgodnie  
z opracowanym projektem technicznym. Sposób prowadzenia przewodów powinien 
zapewniać właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 
wykorzystaniem samokompensacji). Sposób prowadzenia poziomych przewodów 
rozdzielczych powinien zapewniać ich właściwe odpowietrzenie i odwodnienie. 
Przewody powinny być lokalizowane w taki sposób, aby z pomieszczeń ogólnych 
możliwy był dostęp do armatury znajdującej się na tych przewodach. Poszczególne 
gałęzie poziomych przewodów rozdzielczych należy wyposażyć w armaturę 
odcinającą i armaturę spustową, umożliwiające ich czasowe odłączenie od instalacji  
i opróżnienie z wody. 

Montaż rurociągów z rur z tworzywa należy wykonywać ściśle wg wytycznych 
producenta. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć 
możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie 
przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych 
nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
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– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolna przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 

jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od 

grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 

oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich obejm 

zabezpieczających. Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą 

uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy 

czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

Układanie, montaż i polaczenia rur z tworzywa sztucznego zgodnie z instrukcja 

 
13.2.2. Montaż armatury i urządzeń 

Rurociągi grzewcze zaprojektowano z rur warstwowych 18x2,0. Podłączone 
będą od dołu do rozdzielacza strefowego. Długość każdej pętli oraz rozstaw rurek 
przedstawiono w części rysunkowej opracowania. Odpowietrzanie wężownic odbywa 
się przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Opróżnianie i napełnianie 
pętli wodą umożliwia zawór spustowy na rozdzielaczu. Wężownice mocować płyty 
systemowej za pomocą systemowych uchwytów z tworzywa sztucznego lub przez 
zastosowanie płyt Profil poprzez wciskanie w profilowaną górną część płyty. Do 
wylewki zastosować specjalny dodatek (plastyfikator). Wylewane duże powierzchnie 
należy dzielić na mniejsze szczelinami dylatacyjnymi (min. grubość 0,5 cm - profil 
dylatacyjny lub taśma brzegowa) tak aby długość jednorodnej płyty nie przekraczała 
8 m, jej powierzchnia 30 m2, a stosunek długości jej boków nie przekraczał 1:2. 

 
NIE DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIA PRZEWODÓW W WARSTWIE PODŁOGI, 

PĘTLE GRZEWCZE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z 
JEDNEGO ODCINKA RURY! 

 
Przedmiotowa centrala składać się będzie z zewnętrznej pompy ciepła 

posadowionej na postumencie w miejscu wskazanym na rysunkach oraz bufora i 
układu technologicznego oraz regulacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu 
technicznym.  

 
Pompa ciepła dwuspężarkowa 
Znamionowa moc grzewcza pompy przy A7/W35 -  17,6 kW  
COP A7/W35 – 3,90 
Maksymalny pobór mocy elektrycznej 9,0 kW 
Poziom mocy akustycznej urządzenia 58 dB (A) 
Instalację grzewczą należy zabezpieczyć naczyniem wzbiorczym 

przeponowym o pojemności 50 dm3 oraz zaworem bezpieczeństwa ¾”/1,  3 bar 
do=14 mm 
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Należy zastosować pompy elektroniczne z funkcją automatycznego 
dostosowania ciśnienia i wydajności do pracy instalacji. 

Pompa cyrkulacyjna z funkcją automatycznej regulacji wydajności w funkcji 
temperatury wody cyrkulacyjnej. 

 
13.2.3. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji 
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 
szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

13.3    Napełnianie  

Napełnianie i uruchamianie instalacji i sieci ogrzewczej powinno być pro-
wadzone zgodnie z ustaleniami instrukcji eksploatacji dotyczącej napełniania  
i uruchamiania instalacji i sieci. W czasie napełniania należy w szczególności 
kontrolować szczelność rurociągów i wyposażenia oraz prawidłowość działania 
urządzeń zabezpieczających, odwadniających i odpowietrzających. Przed 
przystąpieniem do napełniania należy dokonać oględzin obejmujących sprawdzenie 
prawidłowości zamknięcia armatury odcinającej w poszczególnych odcinkach 
instalacji. 

Instalacja c.o. będzie napełniana przy wymienniku wodą z sieci cieplnej. 
 

13.4    Próby ciśnienia 

 Próby powinny być prowadzone zgodnie z postanowieniami rozdziału 11 
Badania odbiorcze „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych”. Zeszyt 6 wydany w 2002 r. przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej w Warszawie. 

Po wykonaniu robót montażowych instalacji co. należy wykonać badanie 
szczelności urządzeń za pomocą prób ciśnieniowych w stanie zimnym oraz w stanie 
gorącym. 

 
13.4.1. Próba na zimno 

Parametry i czas próby na zimno powinny być zgodne z tabelami nr 9, 10 i 11 
zamieszczonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Warunki te zależą od rodzaju materiału, z którego jest 
wykonana instalacja i od temperatury roboczej czynnika grzejnego. Po 
przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane 
badanie, oraz wykazujący wynik badania. W celu wykonania próby wodnej należy: 

• napełnić instalację wodą, po uprzednim jej przepłukaniu, 

• podwyższyć ciśnienie do żądanego ciśnienia próbnego, 

• obserwować wskazówkę manometru przez 20 minut. 
 

Jeżeli w tym czasie wskazówka nie spadnie o jedną działkę elementarną, przy czym:  

• przy zakresie manometru 0-10 kG/cm2 (0-0,1 MPa) działka elementarna 
wynosi 0,1 kG/cm2 (0,01 MPa), 

• przy zakresie manometru powyżej 10 kG/cm2 (1 MPa) — 0,2 kG/cm2 (0,02 
MPa), 
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oraz nie stwierdzi się roszenia rur i wydostawania kropli wody na połączeniach, 
szwach i spoinach, wynik próby wodnej należy uznać za dodatni. 
 

13.4.2. Próba na gorąco: 

Po wykonaniu próby w stanie zimnym trzeba wykonać próby w stanie 
gorącym. W tym celu należy: 

• ogrzewać instalację do temperatury najwyższej przyjętej w obliczeniach, 
utrzymać ciśnienie przyjęte w obliczeniach i utrzymywać ją przez 72 godziny  

• uruchomić pompę, następnie należy ochłodzić instalację do temperatury 
otoczenia i ponownie ogrzać do temperatury jak na początku próby. 
 
W tym czasie należy sprawdzać szczelność instalacji i jej oprzyrządowania 

oraz urządzeń ogrzewczych. Wodę w instalacji należy tak podgrzewać aby przyrost 
temperatury nie był wyższy niż 1 °C na minutę i nie większy niż 30 °C na godzinę. 

Wyniki próby należy uznać za dodatnie, jeżeli w czasie utrzymania najwyższej 
temperatury nie stwierdzono przecieków, roszenia, trwałych odkształceń i innych 
uszkodzeń. 

Wzór protokółu odbioru technicznego-częściowego instalacji grzewczej 
stanowi załącznik nr 8, a odbioru końcowego nr 9. 

Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych prób szczelności i odbiorze 
technicznym wykonawca wypełnia protokół odbioru instalacji. 

   Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach właściciela (administratora) 
budynku. 

   Inwestor zgłasza fakt przekazania instalacji c.o. do użytkowania do 
właściwego terenowego urzędu (rejonowego, miejskiego) i przekazuje wypełniony 
dziennik budowy oraz protokół odbioru instalacji. 

 
 

13.4.3. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny 
być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. Grubość izolacji została podana w opisie technicznym. 
 

14.      Kontrola jakości robót 

Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują 
odpowiednie  normy oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu 
branży instalacyjnej.  

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak również przestrzegania, 
obowiązujących i aktualnych na dzień realizacji norm i przepisów obejmujących 
wykonywany zakres robót. Nieobowiązujące normy mogą służyć w celach 
poglądowych jako np. poradnik. Wymaganą projektem oraz obowiązującymi 
przepisami jakość wykonania instalacji grzewczej powinien zapewnić wykonawca 
przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz 
nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy również działalności 
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projektowej wykonawcy. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być 
otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego  
w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 

 

14.1    Czynności wspólne 

Podstawowymi czynnościami dla wszystkich instalacji są: 

• sprawdzenie zgodności wykonania z projektem i zapisami w dzienniku budowy 
oraz przepisami prawa budowlanego; 

• sprawdzenie zgodności parametrów pracy urządzeń i instalacji z projektem; 
 sprawdzenie czy zamontowane urządzenia posiadają wymagane 
dopuszczenia, 

• opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
 
 
 
 

15.      Obmiar robót 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru 
powykonawczego instalacji ogrzewania. Obmiar ten powinien być wykonany w 
jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu w tym np.: 

 

• elementy i urządzenia instalacji c.o. oblicza się w sztukach,  
kompletach lub w jednostkach podanych przy poszczególnych pozycjach 
kosztorysowych 

16.      Odbiór robót 

16.1    Ogólne zasady odbioru robót 

 
Odbiór robót dzielimy na: 

• międzyoperacyjny 

• techniczny częściowy 

• techniczny końcowy 
Roboty można uznać za wykonane prawidłowo jeżeli zgodne są z dokumentacją, 
niniejszą specyfikacją techniczną, wykonane zostały zgodnie z wymogami Inspektora 
Nadzoru i jeżeli wszystkie przeprowadzone badania i pomiary są dodatnie. 
 

16.2    Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 
poprzedzających. Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 

• wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie 
 i wymiary otworu; 

• wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność 
kierunku bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem; 
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16.3    Odbiór techniczny - częściowy  

Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych 
elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 
bruzdach, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których 
sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 
(technicznego). Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla 
odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 

• sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 
budowy, 

• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym 
i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację 
odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy 
załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego 
wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru częściowego. 
 

16.4    Odbiór techniczny - końcowy  

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego 
po spełnieniu następujących warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• atesty, certyfikaty i zaświadczenia, 

• obmiary powykonawcze, 
W ramach odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 

• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych; 

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 

Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru 
technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  
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W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 
należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 

17.      Podstawa płatności 

Cena wykonanej i odebranej instalacji powinny obejmować: 

• oznakowanie robót, 

• dostawę materiałów, 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• przygotowanie podłoża, 

• montaż odbiorników ciepła, 

• montaż urządzeń i armatury, 

• wykonanie odbiorów i prób. 

18.      Przepisy związane 

• PN EN 442-1:1999  Grzejniki - Część 1: Wymagania i warunki techniczne  

• PN EN 442-2:1999  Grzejniki - Część 2: Moc cieplna i metody badań 

• PN-B-01421:1990 Ciepłownictwo - Terminologia 

• PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania 
Terminologia 

• PN-H-74244:1979 Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogólne wymagania i 
badania 

• PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne 
wymagania i Badania 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268) zwóź zmianami; 

•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2003. 

• - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 
Warszawa 1994 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) z póź. zmianami 

 


